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Wysokie straty przesyłu 



Poprawa efektywności kotłowni 
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Wnioski: 
 Potrzeba rozwiązania kompleksowego 

obejmującego poprawę sprawności: 

- wytwarzania  

- przesyłu  

- wykorzystania w tym regulacji 

X X  =  

0,65X0,5x0,78=0,20 

400%-straty=100% energii w budynku 



Analiza stanu istniejącego 
 

Zidentyfikowane problemy: 

1.Niska efektywność 
wytwarzania ciepła 

2.100% uzależnienie od gazu 

3.Brak wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  

4. Brak dokładnego 
opomiarowania i dobrej regulacji 
systemu grzewczego 

5. Duże niewykorzystane 
możliwości zagospodarowanie 
biomasy 
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Budynek Mieszkalny Szklina 6 
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Koszt energii cieplnej wytworzonej z różnych źródeł 
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Przedszkole Temerok 
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ŻYDACZÓW 

 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI  

POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ DOMÓW WIELORODZINNYCH I BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI I LINII 

PRZESYŁOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ DO 
WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W ŻYDACZOWIE 

Naczelna Organizacja Techniczna 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Rada w Tarnowie 

mgr inż. Tomasz Sumera 

mgr inż. Alina Baca, mgr inż. Piotr Baca 
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IV. Zestawienie efektów ekonomicznych planowanych inwestycji 
Poniżej zostaną przedstawione zestawienie kosztów planowanych robót objętych tym opracowaniem 

 

Przewidywany czas zwrotu inwestycji modernizacyjnych 
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Poniżej zostaną przedstawione zestawienie kosztów planowanych robót objętych tym opracowaniem 

 

Na podstawie powyższych 

danych  

widać szerokie możliwości 

rozwoju energetyki wiatrowej 

 w obrębie miasta Żydaczowa 

i jego okolicach.  

Przed rozpoczęciem 

inwestycji konieczne jest  

przeprowadzenie badań 

prędkości wiatru trwających 

nie krócej niż rok  

za pomocą masztu 

pomiarowego. 

Przykładowy koszt  

3 elektrowni wiatrowych E-53 

o mocy 800kW każda 

, firmy Enercon wynosi 

12 720 000zł. 
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Dla ceny gazu 3,15 Hrywny 
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Dla ceny gazu  

3,70 Hrywny 



Żydaczów  

Przewidywany czas zwrotu inwestycji modernizacyjnych 

 

Kogeneracja 



Żydaczów  

Przewidywany czas zwrotu inwestycji modernizacyjnych 

 

Kogeneracja 



Żydaczów  

Przewidywany czas zwrotu inwestycji modernizacyjnych 

 

Kogeneracja 



Żydaczów  

Przewidywany czas zwrotu inwestycji modernizacyjnych 

 

Kogeneracja 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Tomasz Sumera       (+48) 722 835 531 

 

Tomasz.sumera@op.pl 

www.eco-doradztwo.eu 

 

Dziękuję za uwagę  

i zapraszam do współpracy 

 


